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Targy kiegészit6 tajékoztatas 2

Tisztelt Ajanlattevok!

A Szegedi Kozlekedési Kft. (6720 Szeged, Zrinyi u. 4-8.), mint ajanlatkérd altal kiirt a
wzegedi Kozlekedési Kft Szeged, Zrinyi utca 4-8. hdzszdmu ingatlan részleges feltijitdsa”
targyu kozbeszerzési eljarasban a beérkezett kérdésekre az alibbiak szerint adjuk meg a
kiegészito tajékoztatast:
Targy: , Szegedi Kozlekedési Kft. Szeged, Zrinyi utca 4-8. hdzszdmu ingatlan
részleges felujitas” targyu kizbeszerzési eljdrds — kérdések -valaszok:

1.

A kibontott berendezésekre, bitorokra és anyagokra igényt tartanak-e?
Ajdnlatkéré a lebontott klimaberendezésekre igényt tart, ezeket szakszeriien,
sérillésmentesen kell elbontani. Ezen feliil, az ajinlatkéré a munkateriilet
datadasig eltdvolitja azon berendezést, butort és anyagot, amelyet igényel, a t5bbi
berendezés, butor és anyag elbontando.

A II. em. irodak ablakaiban most reluxa amyékolé van. Az 0j ablakokra nincs
kiirva. Kell-e arnyékold?

Igen, kell drnyékold, szalagfiigginyis kialakitdssal, ennek koltségét a tobbi
tételre megosztva kell figyelembe venni. A javitott ktv. drnyékolok beépitése
Sejezetben 1évi fényvédd folidk is beépitendik.

. A sziikséges folyamatos takaritasokat hol koltségeljiik?

A takaritdsokat a tobbi kiltségtételre felosztva kell figyelembe venni.

A koltségvetési kiirasban az ellenlécezés mennyisége 216 fm. Kérjikk a mennyiség
feliilvizsgalatat.

Eliras tirtént, a helyes mennyiség 788 m. Mellékelve javitott ktv. Acsmunka 8.
pont.

A koltségvetésben a kozteriilethasznalat elbiranyzott dija 600,- Ft/m2/hé. Ez az
Osszeg a zOldteriilet hasznalati dijat fedezi. Ebben az esetben a jarda és parkold
keriil foglaldsa, melynek dija nagysagrendekkel magasabb. Egységesen az Ondk
altal megadott értékkel kalkulaljunk?

A kdltségvetést javitottuk, az eldirdnyzatot megemeltitk 1500.-Ft/m2/ho dsszegre.
Az ajdnlat készitése sordn az ajdnlattevé dltal redlisnak tekintett osszeggel kell
kalkuldlni, amennyiben sziikséges, korrvigilja megnédvelve a vonatkoid tétel
koltségosszegét.

A statikai tervdokumentécié nem tartalmaz gyartmanyterveket. Kérjiik potlasat.

A gydrtmdnytery nem része a kiviteli tervnek, annak elkészittetése Kivitelezo'
feladata. Egyébként a meglévé rajzokbol a keretek legydrthatok, de
mindenképpen helyszini ellendrzo mérések sziikségesek a bontds sordn, mielott
esetleg gydrtmdnyterv késziil az acélszerkezetekrol.
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7.

Amennyiben mennyiségi eltérést vagy koltségvetési tétel hidnyat tapasztaljuk azt
milyen formaban kezeljik?

Mennyiségi eltérést vagy koltségvetési tétel hidnyat 4j tételsor felvezetésével
kell kezelni.

Elektromos munka:

8.

9.

Jelen terv és kiirds alapjan nem egyértelmii a parapetcsatorna. Meglévd és
megmarado csatornat €s szerelvényeket is ir. Ezek nem ellenérizhetk pontosan mi
marad, mi lesz ;.

Tervezetten 2017.03.20. napjdn kerdl kiegészitd tdjékoztatisként megaddsra.
Nincs jeldlve az 1j parapetcsatorna nyomvonala, ezért nem tudjuk ellendrizni a
kiirt mennyiségeket!

Tervezetten 2017.03.20. napjdn keriil kiegészité tdjékoztatisként megaddsra.

Az elosztd:
10. A villamos terven FE jelzéssel van ellatva, ill. az dramkordk is ennek megfelelden

11.

12.

13.

vannak elnevezve. A tervcsomaghoz egy TIE nevii elosztot tiintet fel. A
koltségvetési kiirasban egyik sem szerepel, helyette: ,,Meglévé elosztoé szekrény
atalakitdsa, Wj dramkori elemekkel kompletten. , . Ez melyik elosztd?
Pontosan hany db eloszt6 szekrény lesz?

Tervezetten 2017.03.20. napjdn keriil kiegésziti tajékoztatdsként megaddsra.

A beltéri klimak egy dramkorre vannak felflizve, egyetlen kiiltéri berendezést
latunk a terveken. Milyen gépészeti megoldas lesz? Hoszivattyl vagy csoportokra
szedi a beltériket és tobb kiiltéri lesz telepitve.

Tervezetten 2017.03.20. napjdn keriil kiegészitd tdjékoztatdsként megaddsra.

A terveken (II. em. erésaramu Kiviteli terv) nincs megjeldive, hogy ez a rész

honnan lesz vezérelve. Szerelvények, dramkdri megnevezések, jelzések
hianyoznak.

Tervezetten 2017.03.20. napjdn keriil kiegészitd tijékoztatdsként megaddsra.

Itt a II. emeleten a 105-0s irodaban csak klima kidllast rajzol, a tébbi megmaradé?

Tervezetten 2017.03.20. napjdn keriil kiegészitd tdjékoztatdsként megaddsra.
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Tovabbi dltaldnos tdjékoztatds az ajinlatkérd részéril:

s Amennyiben a kivitelezéshez kiegészité részlettervezésre van sziikség, az a nyertes
ajanlatevi feladata és kiltsége. Ennek kiltségét az ajdnlatadds sordn sziikség szerint
a koltségvetésben uj tételsor felvezetésével kell kezelni.

s A tetdtéri ablakokat rolos drnyékoldval kell kialakitani, ennek koltségét az ablakok
kiltségeinél kell figyelembe venni. A javitott kioltségvetés fa és mitanyag szerk
elhelyez.31.pont tartalmazza.

o Ajanlatkérd felhivia a figyelmet, hogy a régi, jelenleg miskodi folyadékhiitd kiiltéri
egység megmarad, az épiilet felijitdssal nem érintett részét, tovabbra is ellitjia. A
berendezés sziikség szerinti dthelyezése, és a miikodés biztositdsa a nyertes

ajdniattevd feladata.
Szeged, 2017 .03. 17
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