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Tisztelt Cimzett/ Ajanlattevo!

A Szegedi Kozlekedési Kft.,, ,,SZKT Repiilotér és daramatalakiték 3 db + 2 db opcids
mono split klimakésziilékek beszerzése és iizembe helyezése a meglevd késziilékek
szakszeri leszerelésével” tirgydban inditott beszerzési eljarisban az aldbbi kiegészit6
tajékoztatist adja:

1. Kérdés

A Vasarhelyi Pal u.-i transzformétor épiiletben felszerelendd 2 db klimaberendezés kiiltéri
egysegere kell-e acél védOkeretet késziteni? A meglévé 1 db kis teljesitményd, de
mukodoképes GREE klimaberendezést mindenképp le kell-e szerelni? Véleményiink szerint
maradhatna tartaléknak mivel, a 2 db 4j klima elfér mellette.

Valasz:

Az dramdtalakitokban (helyszin: Kalvaria sgt, Csdky Jozsef u.) 1-1 db klimakésziilék keriil
felszerelésre. A meglévd késziilékeket nem kell leszerelni. A Kalvdria sgt késziilékhez kell
védokeretet is felszerelni, a Csdky Jozsef u-i helyszin esetén nem kell védikeret.,

2. Kérdés
A Repiil6tér iranyitétornyandl a betdp vezetéket €s a lépcsohdz erdsitett miianyag kabel
csatornat cserélni kell-e?

Vilasz:
A Repiildtér iranyitotoronyban elhelyezett késziileknél maradhat a mdr meglevé betdpkdibel és
véddcsatorna, de erre hivatkozva a késébbiekben esetleges garancidlis javitds nem tagadhatd

meg.
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