
 

 

 

 

 

 

Kiegészítő tájékoztatás 

 

Tárgy: „A Szegedi Közlekedési Kft. üzemeltetésében lévő tűzoltó készülékek karbantartása 

és tűzoltó vízforrások felülvizsgálata” tárgyú beszerzési eljárásban beérkezett kérdés és 

Ajánlatkérő válasza. 

 

Kérdés: Az önök által közzétett ajánlattételi felhívás szöveges részében 18 db föld feletti és 12 

db fali tűzcsapra kértek ajánlatot. A felülvizsgálatokat részletező táblázatban ettől eltérő számú 

tűzcsap található. Kérem, hogy a felülvizsgálandó tűzcsapok mennyiségét legyen szíves megírni! 

Válasz: Az ajánlati táblázatban a szerződés 24 hónapos időszaka alatti éves felülvizsgálatok 

száma szerepel, amely így mindkét hivatkozott tétel esetében 2-2. A föld feletti és fali 

tűzcsapok darabszámai az ajánlattételi felhívásban szerepelnek (18, ill. 12 db). Mindezek 

alapján a kiadott ajánlati táblázat valóban nem megfelelő, hiszen a szerződéses időszakra 

kalkulált ellenértéket a két szám szorzatával kaphatjuk meg, vagyis a „föld feletti tűzcsap 

éves felülvizsgálat” esetében 18 X 2 X egységár, a „fali tűzcsap éves felülvizsgálat” esetében 

12 X 2 X egységár. 

A fentiek alapján Ajánlatkérő javította az ajánlati táblázat kérdéses sorait, melyet 

mellékelten csatolunk. Kérjük, hogy ajánlatukat a javított táblázat alapján tegyék meg. 

 

 

 

Szeged, 2020. április 24. 
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